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Нач. отдела

ГИП

Нормо-контроль

Стадия Лист Листов

1 1

Теплотехнический
расчёт

Стерн

Жилой 

дом 

Интел-проект

Этаж Теплопотери по группам помещений, Вт
2 Жилое одноквартирное

Помещение Теплопотери Инфильтрация Итого
Помещение 18.4 2410.68 1915.74 4326.42
Помещение 11.55 632.75 820.24 1453.00
Помещение 11.05 593.99 784.73 1378.72
Помещение 16.8 668.60 1193.08 1861.69
Лестничная клетка 41.43 293.06 334.49
Санузел 86.32 1775.42 1861.74
Итого по группе: 4433.77 6782.28 11216.05
Итого по этажу: 4433.77 6782.28 11216.05
Итого по объекту: 4433.77 6782.28 11216.05


